Schema Beispiel fiir Sofarsolar Hybrid Wechselrichter 60 kWp

Zuleitung mit
Vorsicherung 100A
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X2: Ausgang zu den Verbrauchern

X3: Netzeinspeisung WR "Netz" (Grid)

X4: Notstromversorgung WR "Last" (Load)

X5: Signalanschluss zum Wechselrichter

S1: Umschalter (ON | Netziiberbriickung, ON Il Normalbetrieb)
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Bezeichnung: PV AC USW100A N-0-Not N-PE FI-A 300mA 60kWp

I a H l l Art.Nr.: 94248 PE-1405 Version: V1, 17.03.2026
Erstellt: AHA, 17.03.2026 gultig ab SNr.: 93520

FOr sarFer sYsTtems

Genehmigt: MTA, 17.03.2026 Blatt: 1/1




