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Schema Beispiel für Sofarsolar Hybrid Wechselrichter 50 kWp
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Zuleitung mit 
Vorsicherung 80A

Legende:
X1: Netzanschluss
X2: Ausgang zu den Verbrauchern
X3: Netzeinspeisung WR "Netz" (Grid)
X4: Notstromversorgung WR "Last" (Load)
X5: Signalanschluss zum Wechselrichter
S1: Umschalter (ON I Netzüberbrückung, ON II Normalbetrieb)
F1: Wechselrichtereingang, 80A, Typ C, 4P
F2: FI 100A, 100mA, Typ A, selektiv
F3: Steuersicherung 1P, 6A
K1: 12V Relais WR
K2: 230V Relais N-PE
K3: 230V Relais N-PE
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